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Энергетика как отрасль хозяйственной деятельности направлена на 
обеспечение человека всеми видами энергии, в частности, электрической, 
тепловой, механической. Без соответствующего уровня развития систем 
генерации, преобразования, распределения энергии осуществление хозяй- 
ственной и экономической деятельности в тех видах и объёмах, которых 
требует наша цивилизация на современном этапе развития, невозможно. 
Отличительными особенностями энергетики с точки зрения экономики явля- 
ются также высокий уровень капитальных затрат, длительный период окупа- 
емости проектов, длительные сроки эксплуатации устанавливаемого 
оборудования. Особое значение для человека имеет электрическая энергия в 
виду её универсальности, лёгкой транспортабельности и возможности 
достаточно легко превращаться в другие виды энергии. В настоящее время 
генерация используемого человеком электричества осуществляется 
преимущественно с приводом электрогенераторов от тепловых машин 
(паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания). Поскольку в 
силу известных физических принципов работа тепловых машин 
сопровождается большими сбросами тепла, зачастую целесообразно 
объединять выработку тепловой и электрической энергии на одном 
оборудовании (принцип теплофикации). 6 Основная часть электрической 
энергии в современной России и ряде зарубежных государств производится 
на крупных специализированных предприятиях – электростанциях с 
агрегатами единичной мощностью 25 МВт и более. Объединение 
электрических машин в крупные энерго- системы позволяет передавать 
энергию потребителям, географически значи- тельно удалённым от места 
производства и распределённым по обширной территории. Концепция 
экономического развития России предусматривает распределение 
генерируемой и потребляемой энергии по рыночным меха- низмам на основе 





сложности не позволяют передавать тепловую энергию на значительные 
расстояния; однако снабжение теплом (с горячей водой и паром) 
коммунально-бытовых и промышленных потребителей, особенно в крупных 
населённых пунктах, зачастую осуществляется централизованно от крупных 
источников. Конкуренцию электростанциям с агрегатами для 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии (теплоэлектроцент- 
ралям, ТЭЦ) здесь могут составить районные котельные. Для энергетики в 
современной России характерен большой моральный и физический износ 
основных фондов; в частности, по генерирующим мощностям Наиболее 
дешёвым и простым способом удовлетворения растущего спроса на 
энергоресурсы, исправления «перекосов» в структуре генерирующих и 
потребляемых мощностей, повышения качества энергоснабжения и 
экономической эффективности энергопредприятия является реконструкция 
существующих станций. Такая реконструкция может включать: модерни- 
зацию существующих агрегатов; их вывод из эксплуатации с заменой на 
новые; пристройку, т. е. создание новых блоков, работающих параллельно 
существующим; надстройку, т. е. продление технологического цикла в 






6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Из-за вывода из эксплуатации турбин ПТ-25-90+Т-30-90 на Бийской 
ТЭЦ будет установлена турбина Т-50-130 для надежности теплоснабжения 
г.Бийска. Расчет ведем по методике [11,12,13] 
4.1 Технико-экономическое обоснование проекта с 1хТ-50-130 
Годовая выработка электроэнергии турбиной Т-50-130, 
год Н уЭ N h  ,                                                         (5.1) 
где уh - число часов использования установленной мощности, 6500уh ч  
50000 6500 325 .годЭ млн квт час                       (5.2) 
Годовой отпуск тепла 
Q год = Q  уh  =75,63300=249579 Гкал/год,                  (5.3) 
             Отпущенная электроэнергия 
           0,9 325 292,5 .
СНОТП ВЫР
Э э Э млн кВт                                      (5.4) 
Годовой расход топлива 
/
  отпут отп э эВ Э в ,                                                (5.5) 
где /
отп
э эв - удельный расход топлива на 1 отпущенный кВт ч  электрической 
энергии; / 213 . ./
отп
э эв г у т кВт ч  - для Т-50-130 
/
292,5 213 62302 /отпут отп э эВ Э в тут год    ; (5.6) 
                        
Капиталовложения в расширяемую часть 
1536,64 8 8,2 1552,84 . .,ст т д общК К К К млн руб                                   (5.7) 
 
mK - затраты, относимые соответственно на турбину 1536,64mK 
млн.руб., [10] 
 
дK - затраты, относимые соответственно на монтаж паропроводов           
8дK  млн.руб. [10] 























   руб./кВт, 
Численность персонала 
перс Н штN N n  ,                                                      (5.9) 
где штn - штатный коэффициент для ТЭЦ мощностью 50 МВт принимаем 4,19 
чел./МВт,  
50 4,19 209перс Н штN N n     чел, 
Фонд заработной платы 
персФ З N  ,                                                    (5.10)  
где З- средняя заработная плата, З = 25480 руб.[ из документации станции] 
1 25480 209 5,32варперсФ З N     млн.руб./мес, 
 
Годовые затраты тепловой электростанции на топливо 
т ут тИ В Ц  ,                                                   (5.11)  
где тЦ  – цена топлива, 1200 /тЦ руб тут , 
62302 1200 74,7т ут тИ В Ц     млн.руб., 
 
Годовые затраты электростанции на амортизационные отчисления 
И =Н К
ам ам ст
0,033 1552,84 51,2    млн.руб 
где амH =0,033 -норма амортизации при сроке службе станции 30 лет  
0, 033амH             (5.12) 
 Годовые затраты на заработную плату 






 Годовые затраты на ремонт      
И =0,02 0,02 1552,84 31 .рем СТК млн руб                                      (5.14)    
 Прочие расходы 
 прочИ =0,02( т ам зпл ремИ +И +И +И )=0,02(74,7+51,2+63,84+31)=4,41млн.руб    (5.15) 
   Полная величина годовых эксплуатационных затрат 
т ам зпл рем проч 74,7 51,2 63,84 31И=И +И +И +И +И 4,41 225,15 .млн руб                   
(5.16) 
Прибыль балансовая 
                              / / ,
отп отп
б э э год т э годП Э Э И            (5.17) 
/ /
6 61,5 292,5 10 1200 249579 225,15 10 513,09 .
отп
б э э год т э тепП Э Э И
млн р
      
       
 ;                            
где 
/э э - тариф на отпуск энергии  
/
/ *1,5э э руб квт ч  , 
теп - тариф на отпуск тепловой энергии, действующий в данном регионе,  
1200 /теп рубС Гкал [из среднего тарифа по Прокопьевскому району] 
















   года 
 
Учитывая большую длительность осуществления проектов необходимо 
рассчитать показатели эффективности, учитывающие разную стоимость 
денежных потоков во времени. К ним относятся: ЧДД, ВНД, ИД и 
дисконтированный срок окупаемости 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем продаж
 - отпуск электроэнергии Эотп, кВт.ч 292500000,0000 292500000,0000 292500000,0000 292500000,0000 292500000,0000 292500000,0000 292500000,0000
 - отпуск тепл. энергии Qотп, Гкал 5565,3 5565,3 5565,3 5565,3 5565,3 5565,3 5565,3
Цена продаж
 - тариф на эл.энергию, р/ кВт.ч 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000
 - тариф на тепловую энергию, р/Гкал 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000
1.3 Выручка от продаж, млн. р 445,4284 445,4284 445,4284 445,4284 445,4284 445,4284 445,4284
1.4 Суммарные издержки, млн. р 225,15 225,15 225,15 225,15 225,15 225,15 359,65
1.4.1 Переменные издержки Ит, млн. р 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7
1.4.2
Амортизационные отчисления (Иам) 0,1 п2.1, 
млн. р
51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 101,9
1.4.3
Прочие постоянные издержки 
Изпл+Ирем+Ипр, млн. р
99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 183,05
1.5 Прибыль балансовая п.1.3-п.1.4, млн. р 513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 378,5948
1.6 Налоги, 0,2п.1.5, млн. р 123,142752 123,142752 123,142752 123,142752 123,142752 123,142752 90,862752
1.7 Прибыль чистая п.1.5-п.1.6, млн. р 389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 287,7320
2
Инвестиционная деятельность 
К=Косн+Коб п.2.1+п.2.2, млн. р
776,42 776,5134
2.1
Затраты на приобретение внеоборотных 
активов (Косн), млн. р
776,4200 776,4200
2.2
Затраты на приобретение оборотных активов 
(Коб), млн. р
0,0934
3 Дисконтированные капвложения (Кпр),млн. р 815,2410 856,0031
4 Сумма Кпр нарастающи итогом, млн. уде 815,2410 1671,2441
5 Дисконтированный доход (ДД), млн. р 371,3829 353,6980 336,8552 320,8145 305,5376 214,7101
6 Сумма ДД нарастающим итогом, млн. р 371,3829 725,0809 1061,9361 1382,7507 1688,2883 1902,9984
ЧДД= 231,7543 ИД= 1,1387 ИД #ДЕЛ/0!
1.2
Наименование показателя







  ВАРИАНТ Е=25%                  
№ Наименование показателя 
Значение показателя по годам, тыс. у.д.е. 
Годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1 
Объем продаж                 
 - отпуск электроэнергии Эотп, кВт.ч     292500000,00 292500000,00 292500000,00 292500000,00 292500000,00 292500000,00 
 - отпуск тепл. энергии Qотп, Гкал     249579,00 249579,00 249579,00 249579,00 249579,00 249579,00 
1.2 
Цена продаж                 
 - тариф на эл.энергию, уде/ МВт.ч     1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 
 - тариф на тепловую энергию, уде/Гкал     1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 1200,0000 
1.3 Выручка от продаж, млн. уде     738,2448 738,2448 738,2448 738,2448 738,2448 738,2448 
1.4 Суммарные издержки, млн. уде     225,1500 225,1500 225,1500 225,1500 225,1500 225,1500 
1.4.1 Переменные издержки Ит, млн. уде     74,7000 74,7000 74,7000 74,7000 74,7000 74,7000 
1.4.2 
Амортизационные отчисления (Иам) 0,1 
п2.1, млн. уде 
    51,2000 51,2000 51,2000 51,2000 51,2000 51,2000 
1.4.3 
Прочие постоянные издержки 
Изпл+Ирем+Ипр, млн. уде 
    99,2500 99,2500 99,2500 99,2500 99,2500 99,2500 
1.5 Прибыль балансовая п.1.3-п.1.4, млн. уде     513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 513,0948 
1.6 Налоги, 0,24п.1.5, млн. уде     123,1428 123,1428 123,1428 123,1428 123,1428 123,1428 
1.7 Прибыль чистая п.1.5-п.1.6, млн. уде     389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 389,9520 
2 
Инвестиционная деятельность К=Косн+Коб 
п.2.1+п.2.2, млн. уде 
776,4200 776,5134             
2.1 
Затраты на приобретение внеоборотных 
активов (Косн), млн. уде 
776,4200 776,4200             
2.2 
Затраты на приобретение оборотных 
активов (Коб), млн. уде 
  0,0934             
3 
Дисконтированные капвложения (Кпр),млн. 
уде 
970,5250 1213,1563             
4 Сумма Кпр нарастающи итогом, млн. уде  970,5250 2183,6813 2183,6813           
5 Дисконтированный доход (ДД), млн.      249,5693 199,6554 159,7244 127,7795 102,2236 81,7789 
6 Сумма ДД нарастающим итогом, млн. уде     249,5693 449,2248 608,9491 736,7286 838,9522 920,7311 










t 0 t 0
ЧДД П (1 Е) K (1 E) 1902,1 1671,24 231,7 Млн.руб  
 












где ДК – дисконтированные капиталовложения в производство; 
ДД – дисконтированный доход; 













ВНД=11 % (рисунок 10.1) 
 




































      
6.1 ЗАТРАТЫ НА НИР 
 6.1.1 Расчет затрат на проектирование.   
      Поэтапный список работ, работающие исполнители, оценка  объема 
трудоемкости отдельных видов  работ сведена в таблице № 
Таблица № 6.1   - Перечень работ и оценки времени их выполнения 
 
 
Наименование работ Время для выполнения 
задания в днях 
Инженер Руководитель 
1 Составление задания           1 
2  Краткая 
характеристика и анализ 
систем Бийской ТЭЦ 
17  
3  Обоснование 
реконструкции турбиной Т-
50-130 
       10  
4 Расчет тепловой схемы        15  
5 Проверка руководителем 
проделанной работы 
           2 
6 Социальная 
ответственность 
       16  
7 Проверка исправлений и 
замечаний 
          1 
8 Утверждение ВКР 
руководителем 
          1 
9 Итого       58          5 
  





Затраты  на  расчет проект 
Кпр = Имат+Иам+Изп+Исо+Ипр+Инр  
Где  : 
        матИ – материальные затраты, руб.; 
      амИ – затраты на амортизацию, руб.; 
      зпИ – затраты на заработанную плату, руб.; 
      coИ – затраты на социальные отчисления, руб.; 
      прИ – прочие затраты, руб.; 
      нрИ  – накладные расходы, руб. 
 
6.1.3Материальные затраты при проведении работы 
       В ходе работы была истрачена: бумага формата А-4, А-1 для принтеров,   
краска на принтере, канцелярские товары. 
Материальные затраты  принимаем 800руб. 
6.1.4Амортизация основных фондов и нематериальных актив. 
     К основным фондам при выполнении проекта относятся электронная 
вычислительная техника (компьютер, ноутбук) и печатающее устройство 
(принтер), данные приведены в таблице №6.2       






Таблица №6.2  
Вид 
техники 





Компьютер 1 55000руб. 20% 18008руб. 
ноутбук 1 28000руб. 20% 920руб. 
Принтер 1 8000руб. 20% 263 руб. 
 
Амортизационные отчисления найдем по формуле:                                          









  . 
Где:  
Цк.т.- цена компьютерной техники; 
Там. – срок службы; 
    принимаем  Там. = 5 лет (компьютер, принтер, ноутбук);  
    Т  - время использования основных фондов (в днях). 












       











       
Иам. Прин. = . . .
.
1 60 1








       
Сумма амортизационных отчислений по основным фондам: 
. . . .. . 1808 920 363 2991 .ам осн ам комп ам ноут ам принИ И И И руб
         
Иам.осн=1808+920+263=2991руб. 














   
Где: 
 Т – число рабочих дней в месяце = 21день; 
 n – количество  фактически затраченных  дней, 
для инженера n = 60 дней, а для руководителя n = 6дней. Данные берем 
согласно таблицы № 
 
Расчет средней заработной платы в месяц 
Зарплата инженера  
. . . 1 2мес з п инИ ЗПо К К      
Зарплата  руководителя 
 . . 1 2мес зп рукИ ЗПо К Д К     
  Где: 
Зпо – заработная плата в месяц; 
К1=1,1(10%) –коэффициент, учитывающий отпуск; 
К2=1,3(30%) – районный коэфицент; 
 Инженер – ЗПо = 14500руб.; 
Д - доплата за инженера = 2200руб.; 
Доцент ЗПо =23300руб.  
Расчет зарплаты  инженера и руководителя: 
. .Имес зпин  14500 1,1 1.3 20735 .руб    
. .Имес зп рук   23300 1,1 2200 1,3 27830 .руб     
 



























      
 
6.1.6 Социальные отчисления 
     Социальные отчисления рассчитываются  как 30%  от затрат на оплату труда 
ФЗП. 
 ФЗП = . .факт зп инИ + . .факт зп рукИ =  57268+6626= 63894 руб. 
  Исоц. =  30%   ФЗП = 0,3 63894= 19168,2 руб. 
 
6.1.7 Прочие затраты 
     Прочие затраты  это  10%   всех предыдущих затрат. 
Ипр = 10%  (Имат + Иам + Изп + Исоц) = 
0,1  (800+2991+63894+19168,2)=8685,3 руб. 
 
6.1.8 Накладные расходы 
    При выполнении проекта на базе НИТПУ, в стоимости проекта учитываются 
накладные расходы, включающие в себя затраты на аренду помещений, оплату 
тепловой и электрической энергии, затраты на ремонт зданий и сооружений, 
заработную плату административных сотрудников и т.д. Накладные расходы 
рассчитываются как 200% от затрат на оплату труда. 
2 2 63894 127788 .НР ЗПИ И руб





Затраты  на  расчет проекта 
Кпр = 800+2991+63894+19168,2+8685,3+127788= 223326 руб. 
 
 
Затраты Сумма, руб 
Затраты на расчет проекта  223326 
Из них: 
Накладные расходы 127788 
Прочие затраты 8685,3 
Социальные отчисления: 19168,2 
Фактическая заработная плата 63894 
Амортизационные отчислений по 
основным фондам 
2991 
Материальные затраты 800 
 
Вывод: в ходе данной работы были показаны инвестиционные затраты на 
реконструкцию,  затраты на исследование реконструкций установки Т-50-130 








В ходе проделанной работы, была обоснована реконструкция Бийской 
ТЭЦ установкой турбины Т-50-130 вместо старых блоков, это не только 
повысит надежность по выработке электроэнергии в г.Бийске, но и повысит 
надежность теплофикации, а из-за роста тепловых нанрузок в городе Бийске 
целесообразнее всего к установленным котлам на станции установить Т-50-130, 
так не потребуется дополнительных котлов для выработки пара на турбину для 
Т-50-130. 
Анализ работы энергоблока: 
Отпуск  тепла в года:249579 ГКАЛ/год 
Отпуск электроэнергии в год: 292 млн.кВт/год 
Выручка от продажи тепла и электроэнергии: 738,24 млн.руб 
Суммарные издержки:225,15 млн.руб 
Прибыль балансовая: 513,09 млн.руб 
Срок окупаемости:3,02 года 
Технико-экономические показатели работы блока Т-50-130: 
КПД блока по отпуску электроэнергии (нетто): 0,577 
Удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии: 213 
г.у.т/кВтчас 
КПД блока по отпуску теплоты:0,884 
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